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VORWORT

Die Erhaltung der Wasserbeschaffenheit in chemischer, physikalischer und mikrobiologischer Hinsicht hat inner-
halb eines Wasserversorgungssystems entscheidende Bedeutung. In diesem System Ubernimmt die Wasserspei-
cherung eine wichtige Funktion. Die regelméBige Kontrolle und Reinigung der Wasserbehdlter ist Voraussetzung
fur eine jederzeit einwandfreie Wasserqualitat.

Hinweise fur die Kontrolle, Wartung und Reinigung von Trinkwasserbehaltern enthalt das DVGW-Merkblatt W 318.
Auf den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln wird dort hingewiesen.

In den letzten Jahren sind aus der Praxis Hinweise tiber Koloniezahlerhéhungen im Trinkwasser nach Behélterrei-
nigungen bekannt geworden. Ein Forschungsvorhaben Uber den EinfluB der Standzeit des Wassers in Wasserbe-
héltern auf die Wasserqualitit ergab, daB der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln zu einer Vermehrung von
Mikroorganismen flihren kann.

Zur Ausarbeitung allgemein anerkannter Empfehlungen flr Einsatzkriterien von Reinigungsmitteln haben die
DVGW-Fachausschusse ,Wasserbehélter’, , Desinfektion“ und ,Mikrobiologie® einen Arbeitskreis gebildet.

Das vorliegende Merkblatt gibt den derzeitigen Kenntnisstand tiber Art und Ursache von An- und Ablagerungen in
Trinkwasserbehaltern wieder. Anforderungs- und Beurteilungskriterien fiir chemische Reinigungsmittel werden be-
schrieben.

Eschborn, Mai 1990 DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches eV.
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